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I föreliggande rapport behandlas främst tryck- och temperatur­
skillnaders inverkan på värmebilders utseende.
I rapporten lämnas en redogörelse av totalt 8 st mätpunkter som 
undersökts vid skilda utetemperaturer, tryck, vind och solför- 
hållanden.
Fältarbetet som bedrivits i en enfamiljsbostad på Lidingö har 
utförts under ledning av Karl Tjernberg. Planläggning av stu­
dien, analys och rapportskrivning har utförts av författarna 
gemensamt.
För ett gott samarbete ber vi att få tacka alla de som bistått 
i forskningsarbetet. Särskilt vill vi tacka vår referensgrupp 
bestående av Bengt Axén Riksbyggen och Bertil Pettersson Statens 
Provningsanstalt, vilka lämnat värdefulla synpunkter under arbe­
tets genomförande.
Det är vår förhoppning att studien skall kunna bli ett använd­
bart komplement till befintlig litteratur i samband med utvär­
dering av termograferingsresultat.






Bedömning av termograferingsresultat sker mot bakgrund av bl.a. 
termogrammens utseende, aktuell konstruktionstyp och vid mät­
tillfället rådande mätbetingelser (t.ex. temperatur- och tryck­
skillnader, sol- och vindförhållanden).
Då mätbetingelserna ständigt varierar ställs termografören 
stundtals inför bedömningssituationer som kan vara mycket svåra. 
Detta torde speciellt gälla vid bedömning av termogram som fram­
ställts vid mätbetingelser som avviker från de förhållanden ter­
mografören vanligtvis haft att ta ställning till. Problemet är 
främst att "transformera" termogramutseendet till för termogra­
fören "normala" mätbetingelser.
Sambanden mellan mätbetingelsevariationer och resulterande ut­
seendeförändringar hos värmebilden/termogrammet är kartlagda i 
begränsad omfattning. Av detta skäl finns uppenbara risker att 
de mätningsbetingelser som råder vid mättillfället ges en allt­
för dominerande betydelse vid bedömning av resultatet. I prakti­
ken skulle detta kunna föranleda att en bedömare enbart på grund 
av effekter kopplade till "ovanliga" mätbetingelser underkänner 
en konstruktion som vid "vanliga" mätbetingelser skulle godkän­
nas, eller vice versa.
Målsättning
Målsättning med projektet i sin helhet är:
• att för de vanligast förekommande bostadskonstruktionerna 
ge ökad kännedom om sambanden mellan mätbetingelsevaria­
tioner och resulterande värmebildsförändringar
• att påvisa mätbetingelser då speciellt stor noggrannhet 
och omsorg fordras vid fältarbetet
• att fastslå mätbetingelsers "gränsvärden" vid främst kon­
troll av luftläckage.
Målsättning med föreliggande förstudie är främst:
• att genom orienterande fältmätningar visa samband mellan 
mätbetingelser och termogrammens utseende hos mätpunkter 
behäftade med luftläckage
• att genom orienterande fältmätningar erhålla indikationer 
beträffande mätbetingelser som speciellt bör undersökas
i en huvudstudie.
Undersökningsmetodik
Fältmätningarna har bedrivits i ett 1 1/2-plans enfamiljshus på 
Lidingö. Bottenvåningen är uppbyggd av element med trästomme 
medan övervåningen är platsbyggd. Huset saknar källare.
Undersökningen har omfattat 8 mätpunkter vilka inspekterats un­
der 6 mätdagar utspridda under tiden september-december 1979.
Mätningar har gjorts vid utetemperaturintervallet +20 - -5°C 
och vid varierande vindförhållanden. Vid 2 mättillfällen var 
byggnaden utsatt för solbestrålning.
De utvalda punkterna inspekterades varje mätdag vid de statiska 
tryckskillnaderna "normaltryck", +5 Pa, -10 Pa och -20 Pa. "Nor­
maltryck" skapades med den befintliga köksfläkten medan övriga 
tryckskillnader erhölls med för ändamålet installerad tryckprov- 
ningsutrustning enligt den s.k. SP^metoden. Enligt ovanstående 
förfarande har således varje mätpunkt inspekterats 24 ggr.
Resultat
Studien har främst varit inriktad på att visa sambanden mellan 
mätbetingelsevariationer och resulterande värmebildsföränd- 
ringar hos mätpunkter med förekomst av luftläckage.
Som underlag för nedan beskrivna resultat finns ca 500 termo­
gram av vilka hälften redovisats i denna skrift.
Då undersökningen endast omfattat 8 mätpunkter representerande 
en och samma bostadskonstruktion kan inte resultaten anses 
vara allmängiltiga. Det är därför viktigt att resultaten en­
dast används som indikationer vid applicering till andra kon­
struktionstyper än den undersökta.
De mest intressanta resultaten är följande:
• vid större temperaturski11nader (inne-ute) än ca 10°C av­
tog betydelsen av ett ökat undertryck
• vid temperaturski11nader mindre än ca 5-7°C erhölls för­
stärkta nedkylningseffekter vid ökning av undertrycket
• vid "lugna" vindförhållanden i samband med större tempera­
turskillnader än ca 10°C kunde tydliga läckageeffekter ob­
serveras vid undertryck mindre än 5 Pa
• vindanblåsning gav stundtals konvektiva luftrörelser som 
ej kunde upptäckas vid "lugna" vindförhållanden
Mot bakgrund av undersökningsresultaten kan följande enkla "reg­
ler" tillämpas vid användande av termograferingsmetoden i syfte 
att kartlägga luftläckage.
• vid mindre temperaturskillnader än 5-7°C bör undertrycket 
vara minst 10 Pa
• vid större temperaturskillnader än 10-12°C räcker under­
trycket 5 Pa
• vindförhållanden måste kontrolleras omsorgsfullt då t.ex. 
"sugverkan" helt kan eliminera effekterna av ett statiskt 
undertryck
• i samband med solbestrålning kan luftläckage vara svåra 
att upptäcka även vid acceptabla temperatur- och tryck­
skillnader
• i samband med invändigt övertryck fordras omfattande kom­





Termografering (värmefotografering) används i byggnadssammanhang 
främst för att kontrollera konstruktioners täthets- och isole- 
ringsegenskaper. Detta sker genom att med värmekamera "mäta" 
den värmestrålning (infrarödstrålning) som avges eller reflek­
teras från aktuella konstruktionsytor. På en till värmekameran 
ansluten oscilloskåpskärm framträder härvid en sk värmebild där 
ytans temperaturfördelning framträder visuellt med gråtoner från 
svart till vitt. Mörkare gråtoner svarar vid normal kamerain­
ställning för lägre yttemperaturer än ljusa gråtoner.
Otätheter eller isoleringsbrister ger som regel upphov till 
ojämn temperaturfördelning med lokalt nedkylda (eller ev upp­
värmda) ytpartier som resultat.
Värmebilder som vid mättillfället bedöms vara speciellt intres­
santa eller representativa för konstruktionens egenskaper av­
fotograferas i dokumentations och utvärderingssyfte. Härvid 
erhålles en fotografisk bild, kallad termogram.
För att bedöma resultatet från utförd termografering erfordras 
förutom termogram, data om konstruktionens uppbyggnad och vid 
mättillfället rådande mätbetingelser (t ex temperatur- och 
tryckskillnader, sol- och vindförhållanden). Ett utmärkt komp­
lement erhålls om s k jämförelsetermogram finns tillgängliga 
för konstruktiontyper liknande den undersökta. Jämförelseter- 
mogrammen bör härvid representera såväl felfri som felaktigt 
utförd konstruktion och mätbetingelserna vid framställningen 
måste vara kända.
I nedanstående blockschema hämtat ur Svensk Standard SIS 024210, 
framgår tillvägagångsprincipen vid tolkning av termogram.
FIguA 1.1 P/ioceduA. vid tolkning av toAmognam
Då gällande normer i stort sett saknar kvantitativa godkännande/ 
underkännandekriterier inom problemområdet (torde ej vara möj­
ligt att upprätta) innehåller termograferingsmetoden bedömnings- 
moment som kräver en god portion kompetens och erfarenhet.
I likhet med andra provningsmetoder finns "toleransgränser" 
vilket betyder att alla upptäckta defekter inte nödvändigtvis 
behöver föranleda ett underkännande. Självklart är tolerans­
gränserna till viss del personanknutna, dvs. de varierar från 
termograför till termograför.
Gemensamt för flertalet termograförer torde dock vara att ett 
godkännande/underkännande är resultatet av en sammanvägning av 
defektens storlek (yta), temperaturnedsättning relativt felfria 
ytor, feltyp samt defektens uppskattade konsekvenser på energi­
förbrukning, inomhusklimat och konstruktionens "goda fortbe­
stånd" .
I samband med ovan skisserade bedömningsgrunder ingår de vid 
mättillfället rådande mätbetingelserna som en mycket viktig bak­
grundsfaktor.
Även den mest kompetente och erfarne kan förväntas ställas in­
för bedömningsmoment som skapar osäkerhet. Osäkerheten torde i 
de flesta fall bestå i att bedöma inverkan av de vid mättillfäl­
let rådande mätbetingelserna. Speciellt gäller detta när mätbe- 
tingelserna avviker från de förhållanden termografören vanligt­
vis haft att ta ställning till. Kort sagt: termografören saknar 
referensramar. Exempel på sådana mätbetingelser kan vara stora/ 
små temperaturskillnader mellan ute- och inneluft, kraftig vind­
påverkan eller mycket små/stora tryckskillnader.
Sambandet mellan mätbetingelsevariationer och resulterande utse­
endeförändringar hos värmebilden/termogrammet är kartlagda i be­
gränsad omfattning. Av detta skäl finns uppenbara risker att de 
mätningsbetingelser som råder vid mättillfället ges en alltför 
dominerande betydelse vid bedömning av resultatet. I praktiken 
skulle detta kunna föranleda att en bedömare enbart på grund av 
effekter kopplade till "ovanliga" mätbetingelser underkänner en 
konstruktion som vid "vanliga" mätbetingelser skulle godkännas, 
eller vice versa.
Förhållandet är givetvis otillfredstäl1 ande och kan skapa ett 
minskat förtroende för en kontrollmetod som rätt använd är ett 
utomordentligt hjälpmedel för att undersöka byggnaders täthets- 
och isoleringsegenskaper.
Anm.
I Svensk Standard SIS 024210 "Termografering av byggnader" ställs 
krav på mätbetingelser som bör vara uppfyllda för att termogra­
fering skall kunna utföras på ett säkert sätt. De viktigaste av 
dessa krav anses vara att skillnaderna mellan inne- och utetem­
peratur ej bör understiga 10°C samt att solbestrålning av bygg­
naden ej bör äga rum.
1.2 Tidigare studier
Tidigare studier, t.ex. Axén & Petterssons "Termografering, kon­
troll av byggnaders isolering och täthet", har främst behandlat 
termograferingsmetodens användbarhet och tillförlitlighet vid 
kartläggning av brister i byggnaders isoler- och täthetsutfö­
rande. Härvid har även sambanden mellan olika feltyper och mot­
svarande värmebiIdsutseenden behandlats ingående. Stor vikt har 
också lagts vid att påtala olika parametrars inverkan på mätre­
sultaten, och några exempel visar effekter på termogram från 
t.ex. solbelysta och vindanblåsta väggpartier.
Studierna används flitigt i utbildningssammanhang och vid prak­
tiskt användande av termograferingsmetoden. De har dessutom i 
stor utsträckning utgjort stomme vid utarbetande av Svensk 
Standard SIS 024210 "Termografering av byggnader".
1.3 Målsättning
Målsättning med projektet i sin helhet är:
t att för de vanligast förekommande bostadskonstruktionerna 
ge ökad kännedom om sambanden mellan mätbetingelsevaria­
tioner och resulterande värmebi 1dsförändringar
• att påvisa mätbetingelser då speciellt stor noggrannhet 
och omsorg fordras vid fältarbetet
• att fastslå mätbetingelsers "gränsvärden" vid främst kon­
troll av luftläckage.
Målsättning med föreliggande förstudie är främst:
• att genom orienterande fältmätningar visa samband mellan 
mätbetingelser och termogrammens utseende hos mätpunkter 
behäftade med luftläckage
• att genom orienterande fältmätningar erhålla indikationer 





Förstudiens fältmätningar har bedrivits i ett 1i plans enfamiljs­
hus på Lidingö. Huset saknar källare och är en kombination av 
element- och platsbyggnation.
Termograferingar har utförts vid totalt 6 olika tidpunkter un­
der tiden september-december 1979. Vid samtliga tillfällen har 
alla de 8 utvalda mätpunkterna undersökts med avseende på even­
tuella förändringar i värmebildens/termogrammets utseende.
Val av mätpunkterna har gjorts med huvudsyfte att kontrollera 
otätheters framträdande. En närmare beskrivning av mätpunkterna 
ges i kapitel 3.
2.2 Mätbetingelser
Mätningarna har gjorts vid utetemperaturintervallet +20 - -5°C 
och vid varierande vindförhållanden. Vid 2 mättillfällen var 
byggnaden utsatt för solbestrålning. Vid samtliga mättillfällen 
reglerades den statiska tryckskillnaden (inne-ute) med hjälp av 
befintlig köksfläkt och för ändamålet installerad tryckprov- 
ningsutrustning enligt den s k SP-metoden (SP 1977:1)
Vid varje mätdag undersöktes de statiska tryckskillnaderna 
"normaltryck" (erhållet av enbart köksfläkt) +5 Pa, -10 Pa och 
-20 Pa. De tre sistnämnda tryckskillnaderna skapades med tryck- 
provningsutrustningen.
Mätningarna utfördes vanligtvis mellan kl 09.00 - 17.00 och på­
börjades med den påverkbara parametern AP (tryckskillnaden) in­
ställd för "normaltryck" varefter följde +5 Pa, -10 Pa och av­
slutningsvis -20 Pa. Efter varje förändring av tryckskillnaden 
gjordes uppehåll i mätningarna så att varje inspekterad mätpunkt 
erhöll en "stabiliseringstid" på minst 30 min men ofta längre 
än 60 min.

















Angivna vindförhållanden avser observationer på öppet fält nära 
byggnaden.
Mätning_2,_1979;09:28
Vid mätning Dygnet före
Utetemperatur: +10 - +13°C +7 - +12°C
Molnighet: Molnfritt Delvis
Sol bestrålning : Ja Del vis
Vindriktning: Sydvästlig -
Vindhastighet: 3-5 m/s -
Mätning 3, 1979-11-07




Vindhastighet: ca 0,5 m/s -
Mätning 4, 1979-11-14
Utetemperatur: +2 - +3°C -1 - +4°C
Moi nighet: Molnigt Molnigt
Solbestrålning: Nej Nej
Vindriktning: Väst!ig -
Vindhastighet: 2-3 m/s -
Mätning 5, 1979-11-26









ini -6 - -8°C
Moi nighet: Molnigt Molnigt
Solbestrålning: Nej Nej
Vindriktning: Varierande -
Vindhastighet: ca 0,5 m/s -
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Utöver mätningarna 1-6 genomfördes 1979-12-05 en orienterande 
undersökning av några mätpunkter. Väderleksbetingelserna var 
härvid praktiskt taget identiska med mätning 4 med undantag av 
att vindhastigheten stundtals uppgick till 10 m/s.
2.3 Registrering av mätbetingelser m.m.
Under ca 1 dygn före fältmätningarna registrerades utetempera­
turförloppet med hjälp av termohygrograf. För kontroll av luf­
tens innetemperatur användes dels termohygrograf, dels tempera- 
turmätningsinstrument Swema med analog avläsning. Det sistnämn­
da instrumentet användes även för bestämning av yttemperaturer.
Solförhållanden kontrollerades okulärt och i samband härmed 
gjordes momentan temperaturmätning av fasadytor i anslutning 
till undersökta mätpunkter.
Vindförhållanden observerades dels på.ett relativt öppet fält 
beläget ca 50 m väster om byggnaden dels i anslutning till 
samtliga fasader. Resultaten från de skilda mätningarna visar 
dålig överensstämmelse såväl gällande hastigheter som vindrikt­
ning.
Sammanfattningsvis kan sägas att vindhastigheterna tenderade 
att vara lägre vid fasaderna än på det öppna fältet. Beträffan­
de vindriktningar var överensstämmelsen ganska god mellan fäl­
tet och byggnadens långfasader. Vid gavel fasaderna kunde däremot 
vindriktningarna ofta inte ens bestämmas. Anledningen till den 
dåliga överensstämmelsen torde givetvis vara inverkan från to­
pografiska förhållanden och närbelägna byggnader.
Vid registrering av vindförhållanden användes termoanemometer 
av fabrikatet Wallac. Samma instrument, i kombination med rök­
gas, användes vid uppmätning av luftläckningshastigheter hos 
inspekterade mätpunkter.
De statiska tryckskillnaderna uppmättes med U-rörsmanometrar 
kopplade dels till tryckprovningsutrustning dels till "slang 
genom fönster". Mätningarna gjordes i byggnadens båda plan och 




Undersökningen har utförts i en källarlös 1 1/2-plans enfamiljs- 
vi 11 a på Lidingö. Konstruktion beskrivs under pkt 3.2.
Adress: Toppmurklevägen 27
Bruttoyta:ca 215 m2 
Byggnadsår: 1975
Byggnaden är belägen i utkanten av grupphusområde och gränsar i 
tre riktningar mot närbelägna byggnader. Den fjärde fasaden 
(sydvästra) gränsar mot parkområde beläget ca 7 m under hus­
nivån. I slänt mot parkområdet finns uppvuxen trädvegetation. 
Fasaden kan anses ha ett för vindanblåsning utsatt läge. Situ­
ationsplan se bilaga 1. Nedanstående figurer visar fotografier 
från de olika fasaderna. Inlagda sifferbeteckningar avser unge­
färligt läge hös de undersökta mätpunkterna.
FtguA 3.1 Tcibcud mot noKdö&t FIquji 3.2 FoAad mot non.dvcu,t
FtguA 3.3 Ftuad mot éydvcibt Ftgun 3.4 Fiuad mot iydö&t
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3.2 Byggnadens konstruktion
Nedan lämnas en beskrivning av de primära konstruktionsdelarna. 
I bilaga 2 återfinns vissa detaljsektioner.
3.21 Golvbjälklag
Golvbjälklaget består av 50 mm tjocka betongplattor upplagda på 
betongbalkar. Betongplattorna är på ovansidan isolerade med 
70 mm mineralull. Golvöverbyggnaden utgörs av 60 mm betong + 
golvbeläggning.
3.22 Ytterväggar
Ytterväggar i bottenvåning + gavelspetsar består av fabrikstill- 
verkade element. Från utsidan gäller följande uppbyggnad: trä­
panel, 13 mm asfaboard, 95 mm mineralull mellan träreglar,
0,15 mm plastfolie samt invändig byggboard.
3.23 Stödbensväggar
Platsbyggd konstruktion bestående från utsidan av: 3 mm trä­
fiberskiva, 95 mm mineralull, 0,10 plastfolie samt 13 mm gips­
skiva.
3.24 Snedtak
Platsbyggd konstruktion bestående från utsidan av: yttertak, 
luftspalt, 3 mm träfiberskiva, 170 mm mineralull, glespanel, 
0,10 mm plastfolie samt 13 mm gipsskiva.
3.25 Hanbjälklag
Platsbyggd konstruktion bestående från ovanstidan av: 16 mm 
spånskiva, 30 + 200 mm mineralull, glespanel, 0,10 mm plastfo­
lie samt gipsskiva.
3.26 Mellanbjälklag
Del mot ouppvärmt vindsutrymme är värmei sol erad med 30 + 170 mm 
mineralull. 0,15 mm plastfolie tjänstgör som diffusionsspärr 
och är framdragen till stödbensvägg. Innanför stödbensvägg finns 
stegljudsisolering bestående av 50 mm mineralull.
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3.3 Undersökta mätpunkter
De 8 undersökta mätpunkterna framgår av våningsplaner och foto­















FtguA 3.7 Mätpunkt 1 
AniZutntng meZlan ytteAvägg, 
hanbj äZkZag ock inedtak. 
ÖveAvåntng
FtguA 3.8 Mätpunkt 2 
AmZutntng meZZan itödbeni 
vägg och meZZanbj äZkZag. 
ÖveAvåntng
FtguA 3.9 Mätpunkt 3 
AniZutntng meZZan hanbjäZk- 
Zag och inedtak.
ÖveAvåntng
FtguA 3.10 Mätpunkt 4 
AniZutntng metZan tnneAvägg, 
itödbemvägg och meZZanbjäZk- 
Zag. ÖveAvåntng
FtguA 3.11 Mätpunkt 5 
AniZutntng meZZan ytteAvägg, 
itödbemvägg och meZZanbj äZkZag. 
ÖveAvåntng
FtguA 3.12 Mätpunkt b 
1/tndiZucka t hanbjäZkZag. 
ÖveAvåntng
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FIguA. 3.13 Mätpunkt 1 
Anilutntng mellan ytteAväggan. 
och mellanbjälklag. Botten­
våning .
FtguA 3.14 Mätpunkt S 






I detta avsnitt redogörs för de utseendevariationer som observe­
rats hos värmebilder representerande de 8 mätpunkterna.
Det redovisade bildmaterialet representerar de iakttagelser som 
bedömts vara av störst intresse och omfattar ca 50 t av det 
totala materialet.
Termogrammen redovisas mätpunktsvis och är oftast sammanställda 
i serier om 3 bilder vardera (2 gråtonsbilder + 1 isotermbild). 
Detta för att i någon mån visa den valda "temperaturrangens" 
betydelse för värmebildens utseende. I anslutning till varje 













Hän. ang a om mätpunkten än. uti att fiön iolbeitnålnlng 
Statlik tnydaktllnad, Inne-ute (Pa)
I nnetmpenatun ( o C ) 
iltetmpenatun (°C)
Refien.enitmpen.atun. (oc)
Tempetatumklllnad l liotenmbllden 
Haitlgket hoi lufitläeknlng (m/i)
Vlndhaittghet utomhui vid byggnaden (m/i) 
Ulndnlktnlng utomhui
I anslutning till mätpunkt 1 har dessutom beteckningen tfi använts. 
Denna avser den lägsta utetemperaturen under natten/morgonen före 
mätdagen.
Angivna tryckskillnader, referens- och inomhustemperaturer upp­
mättes i anslutning till varje mättillfälle. Noggrannheten i'mät­
ningarna uppskattas till ±0,5°C för temperaturer och ca ±2 Pa för 
tryckskillnader.
Vid beräkning av temperaturskillnaden At har samtliga emissions- 
tal förutsatts vara 0,90.
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4.2 Mätpunkt 1
FIguA 4.1 a - c
Uätnlng: 1 kl 12.00 -ti: 21.0 At: 1,0 Un: 0,5
Sol: nej tu: 19,5
Oo
UA: vari erande
Ap: -1 tA: 21,0
U: 8,0
VlguA 4.2 a - c
Mätning: 1 kl 15.40
Sol: ja
A p: -10
tX: 23,0 At: 1,0 





4.21 Kommentarer till mätning 1
I figur 4.1 kan konstateras en nedkylning som skulle kunna an­
tagas bero på i soleringsfel. (Ingen luftläckning kunde observe­
ras i samband med lufthastighetsmätning.)
Figur 4.2 visar den utseendeförändring som inträdde vid -10 Pa 
och när mätpunkten varit svagt solbelyst i ca 2 timmar. Fasad- 
temperaturen var vid mätning ca 30°C.
De uppvärmningseffekter som kan ses i takvinkeln beror på inläck- 
ning av varm "fasadluft".
Mätning vid -20 Pa gav svagare uppvärmningseffekter än figur 4.2, 
vilket troligtvis berodde på en mindre solintensitet och lägre 
fasadtemperatur (23°C).
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FiguA 4.3 a - c
Mätning : 2 kl 12.00 ti: 20,5 At: 1,0 Vu: 1-2,0
Sol: nej tu: 13,0 VI: 0,0 Vti: mot snedtak
A p: -1 tA: 20,0
U: 7,0
FiguA 4.4 a - c
Mätning : 2 kl 14.20 t'C : 21 ,5 At: 1,0 Vu: 1-2,0
Sol: nej tu: 13,0 VI: 0,2-0,6 VA: mot snedtak
A p: +5 tA: 21,0 utåt
U- 7,0
Mätning : 2 kl 15.40 tA : 21,5 At: 1,0 Vu: 1-2,0
Sol: nej tu: 12,5 VI: 0,7-1,5 Mu: mot snedtak
Ap: -10 tA: 21,0
tfa: 7,0
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FiguA 4.6 a - c.
Mätning: 2 kl 18.00 
Sol: nej
Ap: -20
ti: 21,5 At: 1,0





4.22 Kommentarer till mätning 2, mätpunkt 1
Termogrammen från "normaltrycksmätningen" i figur 4.3 visar i 
stort sett samma temperaturnedsättning som motsvarande mätning 
enligt figur 4.1. Detta trots att temperaturskillnaden (inne- 
ute) nu är betydligt större. Förhållandet sammanhänger sannolikt 
med att morgontemperaturerna (ti) i stort sett var lika vid de 
båda mätdagarna och att "fördröjningseffekterna" av dessa tempe­
raturer avspeglas i termogrammen.
(I bildernas övre vänstra del ses svaga nedkylningseffekter. 
Dessa kommenteras närmare i anslutning till mätning 4.)
övertrycksmätningen enligt figur 4.4 visar svaga uppvärmnings- 
effekter av taklisten. I övrigt är utseendet jämförbart med 
"normal trycksmätningen".
Figur 4.5 och 4.6 visar resultaten från undertrycksmätningarna 
10 resp. 20 Pa. På grund av otätheter vid takvinkeln erhålls 
här tydliga nedkylningar. Termogramförändringarna mellan de båda 
mätningarna är dock marginella.
FiguA 4.7 a - c 
Mätning : 4 k1 10.10
Sol: nej
Ap : -1
tu* ï 22 ,0 At: 1,0
tu: 2 0 VI: 0,2
Vi: 20 5
ti: -1 ,0
Vu: ca 2,0 
\]K: mot snedtak
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«F FiguA 4. S a - c
Mätning: 4 kl 12.30 
Sol: nej
Ap: +5
U: 22,0 At: 1,0 Vu: ca 2,0
tu: 3,0 VI: 0,2-0,5 Vit: mot snedtak
tX: 20,5
ii\ -i,o
FiguA 4.9 a - a
Mätning: 4 kl 13.50 
Sol: nej
A p : -10
ti: 21,0 At: 1,0
tu: 3,0 VI: 1-2,0
tJi: 20,0
U: -1,0
Vu: ca 2,0 
Vit: mot snedtak
4.23 Kommentarer till mätning 4, mätpunkt 1
De mest påtagliga förändringarna jämfört med mätningarna 1 och 2 
är de tydligt framträdande nedkylningarna i snedtakskonstruktio- 
nen i bildernas övre vänstra del. (Nedkylningarna antyds svagt 
vid mätning 2.) Likaså erhålls vid övertrycksmätningen enligt 
figur 4.8 kraftigare uppvärmningseffekter än motsvarande mätning 
enl igt figur 4.4.
Förhållandet torde orsakas av rådande vindförhållanden som dels 
skapar konvektiva luftrörelser i snedtakskonstruktionen och dels 
ger ett ökat övertryck på grund av sugverkan vid gavel fasaden.
Vid undertrycksmätningarna, här representerade av 10 Pa, syns 
kraftiga inläckningseffekter vid takvinkeln. En svag förstärk­
ning av dessa effekter erhölls vid undertrycket 20 Pa.
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FiguA 4.10 a - c
Mätntng: 5 kl 10.00 
So£: nej
A p: -1
ti: 22,0 At: 1 ,0
tu: 6,0 VI: 0,0
tA: 21 ,0 
t{: ±0,0
Vu: ca 2,0
Vit: snett mot snedtak
F iguA.
Mätning: 5 kl 12.20 
Sol: nej
A p: +5
ti: 22,5 At: 1,0 Vu: ca 2,0
tu: 6,0 VI: 0,2-0,5 Va: snett mot snedtak
tit: 21,0 utåt
ti: ±0,0
FiguA 4.12 a - c
Mätning: 5 kl 16.00 
Sol: nej
Ap: -20
ti: 20,5 At: 2,0




Vu-, snett mot snedtak
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4.24 Kommentarer till mätning 5, mätpunkt 1
Termogrammen från mätning 5 visar knappast några utseendeföränd­
ringar jämfört med mätning 4.
Det bör dock observeras att figur 4.12 till skillnad från fig 4.9 
avser mätning vid -20 Pa undertryck och att isotermkurvan för den 
lägre yttemperaturen koncentrerats till området runt läckagestäl- 
let.
Mätning : 6 kl 11.20 tc : 23 0 At: 1,0 Vu: 0,5
Sol: nej tu.: -5 ,0 O ro VA: varierande
A p: -2 tA: 22 0
H: -8 0
Flgun 4.14 a - c.
Mätning : 6 kl 13.40 ti: 22 5 At: 1,0 Vu: 0,5
Sol: nej tu: -5 0 VI: 0,5-1,0 VU: varierande
Ap: -10 tA: 21 5
ti: -8 ,0
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FiguA 4.15 a - c
Mätning 6 kl 15.00 ti: 21,0 At: 1,0








4.25 Kommentarer till mätning 6, mätpunkt 1
Bildserien visar ett mycket intressant resultat nämligen att de 
tidigare nedkylningarna i snedtakskonstruktionen nu nästan helt 
saknas. Detta trots att skillnaden mellan ute- och innetempera- 
turer är avsevärt större än tidigare mätningar. Förhållandet 
styrker antagandet att de nedkylningar som kan observeras vid 
mätningarna 4, 5 och i viss mån 2, är ett resultat av att rådan­
de vindanblåsning skapar konvektiva luftrörelser i snedtakskon­
struktionen.
I figur 4.15 framträder en "rand" i hanbjälklaget, varmare än 
takkonstruktionen i övrigt. Effekten är svår att förklara men 
kan sammanhänga med de sänkningar av referens- och innetempera- 
turerna som föranleddes av undertrycksmätningarna.
4.26 Sammanfattning mätpunkt 1
Påtagliga förändringar av termogrammen erhölls vid vindanblås­
ning. Förändringarna torde vara ett resultat av att vindanblås- 
ningen gav upphov till luftrörelser i spalter mellan isolering 
och invändig skivbeklädnad.
Vid undertrycksmätningarna 10 och 20 Pa erhölls mycket tydliga 
läckageeffekter vid anslutning mellan yttervägg och hanbjälk­
lag. Motsvarande effekter saknades helt vid "normaltrycksmät­
ningarna".
övertrycksmätningarna vid +5 Pa gav under vissa förhållanden 
skäl att misstänka luftläckage.
Nedkylningen i "hörnområdet" som i mätning 1 antogs vara isole- 
ringsfel förstärktes mindre än förväntat vid ökade skillnader 
mellan inne- och utetemperaturerna. (Det bör dock observeras att 
nedkylningen eventuellt främst orsakas av temperaturtvärledning 
från regelanhopning i områdets omedelbara närhet.)
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4.3 Mätpunkt 2
FiguX 4.16 tz - c
Mätning: 1 kl 12.10 
Sol: ja (svag)
A p : -1
ti: 21,0 At: 1,0 




Figux 4.17 a - a
Mätning : 1 kl 14.50 ti: 22 ,0 At: 1,0 Vu: 0,5
Sol: ja tu: 19.,0 VI: 0,0 Vti: varierande
A p: +5 tX: 22,,0
Figux 4.18 a. - c
Mätning : 1 kl 15.50 ti: 23,,0 At: 1 ,0 Vu: 0,5
Sol: ja tu: 19,,0 VI: 0,2-0,4 Vx: varierande
Ap: -10 tX: 23.,0
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4.31 Kommentarer till mätning 1, mätpunkt 2
De redovisade termogramserierna visar inga påfallande läckage- 
effekter även om en tydlig utseendeförändring kan konstateras 
mellan mätningarna vid "normaltryck" och undertrycket 10 Pa.
Vid ökning av undertrycket till 20 Pa erhölls ett utseende lik­
artat med "normaltrycksmätning" nr 2 enligt figur 4.22.
(Det bör observeras att mätpunkten var utsatt för solbestrål­
ning och att inläckningsluften härigenom sannolikt hade högre 
temperatur än vad som angivits för utetemperaturen. Jfr mät­
ning 1 vid mätpunkt 1)
F iguA. 4.19 a - c
Mätning: 2 kl 12.10 
Sol: ja (svag)
A p: -1
ti: 20,5 1st: 1,5 




FiguA 4.20 a - c
Mätning: 2 kl 15.50 
Sol: ja (svag)
A p: -10
ti: 21,5 At: 1,5 





FiguA 4.21 a - c
Mätning : 2 kl 17.50 ti: 21 ,5 At: 2,5 Vu: 1-2,0
Sol: nej tu: 12 ,0 VI: 0,2-0,6 Va: mot mätpunkt
Ap: -20 tA: 21 ,0
4.32 Kommentarer till mätning 2, mätpunkt 2
Gemensamt för de tre bildserierna är att nedkylningseffekter vid 
golvlisten ganska lätt kan konstateras, lian bör dock observera 
den påfallande stora utseendeförändringen mellan undertrycksmät- 
ningarna vid 10 och 20 Pa.
Vid övertrycksmätningen +5 Pa var utseendet nära nog identiskt 
med figur 4.17 (övertrycksmätning nr 1).
RtguA 4.22 a - c
Mätning: 4 kl 10.20 
Sol: nej
A p: -2
ti: 22,0 At: 4,5 





FiguA 4.23 a. - c
Mätning: 4 kl 14.00 
Sol: nej
Ap : -1 0
ti: 21,0 At: 5,5 Vu: 1-2,0
tu: 3,0 VI: 0,3-0,5 Vft: mot mätpunkt
tA: 20,0
FiguA 4.24 a - c
Mätning: 4 kl 16.00 
Sol: nej
Ap: -20
ti: 20,5 At: 5,5 Vu: 1-2,0
tu: 2,0 VI: 0,4-0,8 VA: mot mätpunkt
tA: 19,0
4.33 Kommentarer till mätning 4, mätpunkt 2
Vid samtliga mätningar syns tydliga nedkylningseffekter i an­
slutning till golvlisten och eluttaget. En intressant iakttagel­
se jämfört med mätning 2 är att nedkylningen inte förstärktes 
lika kraftigt vid ökning av undertrycket från 10 till 20 Pa.
Vid övertrycksmätningen kvarstod fortfarande en nedkylning runt 
eluttaget. Vid kontroll kunde dålig utfyllnad av isoleringsmate- 
rialet konstateras.
4.34 Sammanfattning mätpunkt 2
ökning av undertrycket i samband med små temperaturskillnader 
mellan ute- och inneluft förstärkte nedkylningseffekterna vid 
läckagestället mera än motsvarande tryckstegring vid stora tem- 
peraturskillnader. (Tendensen är tydlig även i de mätningar som 
utelämnats i denna redovisning.)
4.4 Mätpunkt 3
Figux 4.25 a. - b
Mätning: 1 kl 12.20 
Sol: ja
Ap : -1





4.41 Kommentarer till mätning 1, mätpunkt 3
Termogrammen visar den temperaturfördelning som kunde konstateras 
när mätpunkten varit utsatt för solbestrålning under ca 3 timmar. 
Snedtaket har härvid antagit en något högre temperatur än anslut­
ande hanbjälklag.
Vid över- respektive undertrycksmätningarna upptäcktes inga för­
ändringar som kunde hänföras till de förändrade tryckförhållan­
dena.
Figux 4.26 a - b
Mätning: 6 kl 11.40 
Sol: nej
A p: - 2
ti: 22,Q At:0,5 




4.42 Kommentarer till mätning 6, mätpunkt 3
Termogrammen visar här en he11 jämn temperaturfördelning mellan 
anslutande konstruktionsytor.
Inga förändringar av temperaturfördelningen kunde iakttagas vid 
över- och undertrycksmätningarna.
4.43 Sammanfattning mätpunkt 3
Vid mätningar med samtidig solbestrålning mot konstruktionsav- 
snittet kunde uppvärmningseffekter konstateras hos snedtakskon- 
struktionen.
Temperaturfördelningen mellan de anslutande konstruktionsdelarna 
påverkades ej märkbart av de olika skillnaderna mellan ute- och 
innetemperatur.




FiguA 4.21 a - c.
Mätning : 1 kl 12.30 •tt: 22,5 At: 1,0 Va: 0,5
Sol: ja tu: 19,5 VI: 0,0 Vn.: varierande
A p: -1 tA: 22,0
FiguA 4.28 <x - c
Mätning: 1 kl 14.30 ti: 22,5
Sol: ja ta: 19,5
Ap: +5 th.: 22,5
At: 1,0 Va: 0,5
VI: 0,2 utåt Itt: varierande
FiguA. 4.29 a - c
Mätning: 1 kl 16.10 
So£: ja
Ap : -10
£: 23,0 At: 1,5





FtguA 4.30 a - c
Mätning: i kl 18.10 ti: 23,5 At: 1,5 l/a: 0,5
Sol: ja tu.: 17,5 l/l: 0,5-2,5 lin.: varierande
Ap: -20 tyi: 23,5
4.51 Kommentarer till mätning 1, mätpunkt 4
Vid mätning enligt figur 4.27 är konstruktionsavsnittet utsatt 
för solbestrålning sedan ca 30 min. Termogrammen antyder inga 
direkta brister i isolerings- eller täthetsutförandet. I figur 
4.28 ser man tydliga reduktioner av reglarnas "köldbryggeeffek- 
ter" vilket främst torde sammanhänga med rådande solförhållanden. 
Fasadtemperaturen är ca +40OC.
Mätningar representerade i figur 4.29 och speciellt i figur 4.30 
visar tydliga nedkylningar till följd av luftinläckning. Obser­
vera dock att temperaturskillnaden (inne-ute) är större än tidi­
gare under mätdagen.
FiguA 4.31 a - c
Mätning : 2 kl 12.30 ti: 22,0 At:
Sol: ja (svag) tu: 13,0 VI:
A p: -2 tyi. 21,0
2,5 l/u: 1-2,0 
0,2-0,3 Vk: mot mätpunkt
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Flgux 4.32 a - c
Mätning: 2 kl 16.10 ti: 20,5 
Sol: ja (svag) ta: 12,5 
Ap: -10 tX: 20,0
At: 2,5 Va: 1-2,0
VI: 0,5-1,5 Vfi: mot mätpunkt
Flgux 4.33 a - c
Mätning: 2 kl 17.30 
Sol: ja (svag)
Ap: -20
ti : 20,5 
tu: 12,0 
tX: 20,0
At: 3,5 Vu: 1-2,0
VI: 0,5-2,0 Itx: mot mätpunkt
4.52 Kommentarer till mätning 2, mätpunkt 4
Hos samtliga bildserier kan man mycket tydligt konstatera före­
komst av luftinläckning vid anslutning mellan stödbensvägg och 
mellanbjälklag. (Observera vindförhållanden.)
En intressant iakttagelse är de relativt små utseendeföränd­
ringar som erhölls med ökade tryckskillnader. En bidragande 
orsak till detta kan vara den solbestrålning som ägde rum, och 
som under eftermiddagen resulterade i en fasadtemperatur på ca 
20°C.
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FiguA 4..34 a - c
Mätning : 4 kl 10.40 ti: 22,,0 At: 5,5 Vu: 1-2,0
Sol: nej tu: 2,,0 VI: 0,2-0,8 VA.: mot mätpunkt
A p: -2 tJt: 20,,5
FiguA 4.35 a - c
Mätning : 4 kl 12.00 ti: 21 ,5 At: 2,0 Vu: 1-2,0
Sol: nej tu: 3 0 VI: 0,2-1,0 Vu: mot mätpunkt
A p: +5 tfi: 20 0
Mätning : 4 kl 14.20 te. : 21 5 At: 5,5 Vu: 1-2,0
Sol: nej tu: 3 0 VI: 0,5-2,0 Vfi: mot mätpunkt
A p: -10 tfi: 20 0
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FlguA 4.37 a - c
Mätnlng: 4 kl 15.40 
Sol: nej
Ap: -20
tl: 21,0 At: 6,0 Vu: 1-2,0
tu: 2,0 VI: 1-3,0 Vi: mot mätpunkt
tyi: 19,5
4.53 Kommentarer till mätning 4, mätpunkt 4
På samma sätt som i mätning 2 kan tydliga nedkylningseffekter 
till följd av luftinläckning konstateras vid "normal"- och under- 
trycksmätningarna. Skillnaderna jämfört med mätning 2 består 
främst i att nedkylningarna nu är starkare.
Vid övertrycksmätningen enligt figur 4.35 kunde, till följd av 
vindanblåsning, såväl luftinläckning som luftutläckning konsta­
teras.
(De uppvärmningseffekter som kan iakttagas i mellanbjälklaget 
orsakas av häri placerade värmerör.)
F.igaA : t. 39 a - c
Mätning : 6 kl 13.10 ti: 21,,5 At: 5,5
Sal: nej tu: -5 ,0 VI: 1-2,0
Ap: -10 tA: 20,,5
Va: 0,5
Va: varierande
ViguA 4.40 a - c
Mätning: 6 kl 15.30 
Sot: nej
Ap: -20
tl: 20,0 At: 6,5 Va: 0,5
ta: -5,0 VI: 1-2,5 VA: varierande
tA: 18,Q
4.54 Kommentarer till mätning 6, mätpunkt 4
Trots att skillnaderna mellan ute- och innetemperaturer har ökat 
med ca 35 % från mätning 4 är de uppträdande utseende- och tem­
peraturförändringarna mycket marginella. Vid mätningen föll 
ingen sol på byggnaden.
4.55 Sammanfattning mätpunkt 4
Vid stegring av undertrycket i samband med små temperaturskil loa­
der (inne-ute) erhölls tydligare termogramförändringar än vid 
motsvarande tryckstegringar och stora temperaturskillnader. Vi­
dare tenderade läckageytornas temperaturnedsättning att inte 
"öka" i takt med skillnaderna mellan ute- och innetemperaturerna.
Bevis för vindanblåsningens betydelse erhölls vid övertrycksmät- 




EcguA 4.41 a - c.
Mätning: 1 kl 12.50 
Sol: ja
A p : -1
ti: 23,0 At: 1,5 l/u: 0,5
tu: 19,5 VI: ej kont- VK: varierande
tx: 22,5 rollerat
Mätning: 1 kl 14.10 
Sol: ja
Ap: +5
ti: 23,5 At: 1,0 l/u: 0,5
tu: 19,5 VI: ej kont- Vm varierande
tX: 23,5 rollerat
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TIqua 4.44 a - c
Mätning: ] kl 17.50 
Sol: ja
Ap: -20
4.61 Kommentarer till mätning 1, mätpunkt 5
Vid "normaltrycksmätningen" i figur 4.41 var den sydöstra fasa­
den intensivt solbelyst. Fasadtemperaturen uppgick som mest till 
+48°C. De övriga bildserierna visar successiva temperaturutjäm­
ningar mellan de båda väggpartierna. Slutligen är yttemperaturen 
högre hos väggpartiet i bildernas högra del. (Solens rörelser på 
himlavalvet). Vid undertrycksmätningarna framkom luftinläckning 
som inte upptäckts vid de båda inledande mätningarna. (Vid dessa 
mätningar fanns ingen misstanke om luftläckage varför kontroll 
med lufthastighetsmätare ansågs vara överflödig!)
FiguA 4.45 a. - c
Matning: 2 kl 12.50
Sol : j a
A p: -1
ti: 21,5 At: 2,5 





FiguA 4.46 a - c
Mätning: 2 kl 17.10 
Sol: ja
Ap: -20
ti: 21,5 At: 3,0




4.62 Kommentarer till mätning 2, mätpunkt 5
Här erhölls trots solbestrålning av sydöstfasaden, redan vid 
"normaltrycksmätningen" tydliga nedkylningseffekter p.g.a. luft- 
inläckning. (Observera aktuella vindförhållanden)
Vid undersökningsmätningarna, här representerade av 20 Pa, er­
hölls en gradvis förstärkning av nedkylningarna.
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VlguA 4.48 a - c
Mätning: 5 kl 14.30 
Sol: nej
Ap : -10
ti: 20,5 At: 6,5




FiguA 4.49 a. - a
Mätning: 5 kl 15.10 
Sol: nej
A p: -20
ti: 20,5 At: 6,5
ta: 6,0 lt£: 0,2-0,9
tA: 19,5
Va: ca 2,0
Vu: snett mot mätpunkt
4.63 Kommentarer till mätning 5, mätpunkt 5
Luftinläckning vid golvvinkeln framträder genomgående mycket 
tydligt.
Vid stegring av tryckskillnaden från -10 Pa till -20 Pa erhöll 
termogrammen knappt märkbara utseendeförändringar.
4.64 Sammanfattning mätpunkt 5
Vid för termografering "normala" temperaturförhål 1 anden fram­
trädde luftinläckning mycket tydligt redan vid låga undertryck.
Vid liten temperaturskillnad (inne-ute) och samtidig solbestrål­
ning erfordrades relativt stort undertryck innan luftinläckning 
kunde upptäckas.
4.7 Mätpunkt 6
figuA 4.50 a. - c.
Mätning : 1 kl 12.40 ti: 23,,0 At: 1,0 Vll: -
Sol: ja tu: 27,,0 O01 Vt: -
Ap: 0 11: 24,,0
Tiguut 4.51 a - c
Mätning : 1 kl 16.20 tc : 24,0 At: 1,0 1/ll: -
Sol: ja tu: 28,0 lH: 0,5-1,5 Vfi: -
Ap: -10 tA: 24,5
4.71 Kommentarer till mätning 1, mätpunkt 6
Pä grund av solbestrålning är vindsutrymmets temperatur högre än 
rumstemperaturen. Då vindsluckan samtidigt har dålig täthet sker 
inläckning av varmluft vid undertrycksmätningarna.
Vid mätning i figur 4.50 syns inga läckageeffekter beroende på 
"0-tryck" vid vindsluckans, nivå.
FlguA 4.52 a - a
Mätning: 2 kl 12.40 
Sol: ja (svag)
A p: +1
ti: 21,5 At: 0,5 l/u: -
ta: 17,5 VI: 0,2-0,3 VA: - 
tA: 21,0
FlguA 4.53 a - a
Mätning : 2 kl 16.20 tl: 21 ,5 At: 1 ,0 Va
Sol: ja (svag) ta: 18 ,0 VI: 0,5-1,5 Va
Ap: -10 tA: 21 :,0
FlguA 4.54 a - c
Mätning : 2 kl 17.20 ti: 21 5 At: 1,5 Va
Sol: ja (svag) ti: 14 0 VI: 1-2,5 Va
Ap: -20 tA: 20 5
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4.72 Kommentarer till mätning 2, mätpunkt 6
Vid mätningarna var takkonstruktionen delvis utsatt för solbe­
strålning varför vindstemperaturen är högre än utetemperaturen.
Vid undertrycksmätningarna framträder luftinläckning tydligt 
medan "normaltrycksmätningen" visar lokalt uppvärmda partier 
till följd av ett mycket svagt övertryck vid vindsluckans nivå 
(.— +1 Pa). Vid övertrycket 5 Pa förstärktes dessa uppvärm- 
ningseffekter.
FiguX 4.55 a. - c
Mätning: 5 kl 14.20 
Sol: nej
Ap: -10
FiguA. 4.56 a. - c.
Mätning 5 kl 15.20 ti: 20,5
Sol: nej ta: 7,0
Ap: -20 tX: 19,0
l/u: - 
VX: -
4.73 Kommentarer till mätning 5, mätpunkt 6
Luftinläckning runt vindsluckan framträder mycket tydligt vid 
de båda undertrycksmätningarna. Utseendeförändringarna mellan 
mätningarna är dock små. Mätningen vid "normaltryck" och in­
vändigt övertryck gav inga påtagliga förändringar jämfört med 
mätning 2.
4.74 Sammanfattning mätpunkt 6
Vid normala tryckförhållanden påvisar inte termogrammen någon 
egentlig förekomst av luftläckage. Förhållandet förklaras av 
att tryckfallet över luckan är nära 0 Pa.
Vid samtliga mätningar med invändigt undertryck avtecknades 
tydligt luckans dåliga täthetsegenskaper. I likhet med tidigare 
mätpunkter sker dock inga dramatiska förändringar av termogram- 
utseendet vid ökning av undertrycket från 10 till 20 Pa.
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4.8 Mätpunkt 7
F IguA 4.57 a. - c
Mätning : 1 kl 13.00 ti: 22,,0
Sol: ja ta: 19 ,5
A p: -3 Vi: 22 ,0
At: 2,0 l/u: 0,5
VI: 0,3-0,4 VA: varierande
FlguA 4.5S a. - c
Mätning : 1 kl 16.40
Sol: ja
A p : -1 0
tl: 22,0 At: 2,5




Mätning: 1 kl 17.40 
Sol: ja
Ap: -20
tl: 23,0 At: 3,5 Vu: 0,5
tu: 18,5 vi: 1-2,5 Va: varierande
t)i: 22,5
4.81 Kommentarer till mätning 1, mätpunkt 7
Trots den lilla skillnaden mellan inne- och utetemperaturerna 
erhölls tydliga luftläckageeffekter redan vid "normaltrycksmät­
ningen". I samband med undertrycksmätningarna uppstod en grad­
vis förstärkning av nedkylningarna runt läckagestället.
Mätpunkten var solbelyst under större delen av mätdagen. Effek­
terna syns tydligt vid 20 Pa-mätningen, där den obligatoriska 
nedkylningen saknas i ytterväggshörnet.
F-cgu/i 4.60 a - c
Mätning: 2 kl 11.40 
Sol: nej
A p: -3
ti: 19,5 At: 4,5 Va: 1-2,0
tu: 13,0 VI: 0,5-1,2 \)K: mot mätpunkt
t>i: 19,5
Mätning: 2 kl 14,40. 
Sol: ja (svag)
Ap: +5
ti: 20,0 At: 1,0 Vu: 1-2,0
tu: 13,0 VI: 0,5 utåt IM..- mot mätpunkt
tfi: 19,5
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4.82 Kommentarer till mätning 2, mätpunkt 7
Vid en jämförelse mellan "normaltrycksmätningen" och de båda un- 
dertrycksmätningarna kan man konstatera att termogrammen genom­
går mycket små utseendeförändringar. I ännu högre grad gäller 
detta vid en jämförelse mellan mätningarna vid -10 Pa och -20 Pa.
Vid övertrycksmätningen i figur 4.61 försvinner nedtryckningarna 
vid takvinkeln men ett "randmönster" som sammanfaller med ovan­
liggande stödbensvägg syns i mellanbjälklaget.
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AB Jacobson & Widmark
Flgux 4.64 a - c
Mätning: 4 kl 09.50 
Sol: nej
Ap: -4
ti: 20,0 At: 7,5 Vu: ca 2,0
ta: 2,0 VI: 0,5-1,5 VX: mot mätpunkt
tX: 18,5
FIgux 4.65 a - c.
Mätning : 4 kl 13.30 tL î 19 5 At: 10,0 Vu: ca 2,0
Sol: nej tu: 3 0 OCM1 VX: mot mätpunkt
Ap: -10 tJi: 18 5
Flgux 4.66 a - c
Mätning : 4 kl 16.30 tl: 19,0 At
Sol: nej tu: 2,0 VI
Ap: -20 tX: 16,5
8,5 Vu : ca 2,0
2-3,5 \jfi: mot mätpunkt
4.83 Kommentarer till mätning 4, mätpunkt 7
I likhet med mätning 2 kan endast marginella utseendeföränd­
ringar konstateras mellan termogrammen representerande "normal- 
trycksmätningar" och de båda undertrycksmätningarna.
Studeras isotermbilderna i figurerna 4.65 och 4.66 finner man 
att temperaturskillnaden (At) avtog vid ökning från -10 till 
-20 Pa. Detta sammanhänger sannolikt med att inläckningsluften 
föranledde en sänkning av referenstemperaturen (tx). Jfr även 
mätning 6.
(Den varma ytan i bildens nedre högre hörn är en större möbel 
som inte lämpade sig att flyttas från värmekamerans bildfält.)
Vigax 4. bl a. - c
Mätning: 6 kl 11.00 
Sol: nej
Ap : - 4
ti: 20,0 At: 14,0 l/u: 0,5
ta: -5,0 VI: 0,5-1,0 Vx: varierande
tx: 18,5
ti: 20,0 At: 13,5 Va: 0,5











ti: 17,5 At: 10,5 Vu: 0,5
tu: -5,0 VI: 1,5-3,5 VA: varierande
14,5
4.84 Kommentarer till mätning 6, mätpunkt 7
På samma sätt som i tidigare mätningar kan luftinläckning kon­
stateras mycket enkelt redan vid "normaltrycksmätningen". Stu­
deras isotermbilderna finner man att temperaturskillnaden (At) 
avtar med stigande tryckskillnad. Det intressanta förhållandet 
har sannolikt sin orsak i att de stora inläckningsmängderna 
kalluft ger upphov till lägre yttemperaturer hos anslutande tak 
och väggpartier. (Isotermbildernas referenstemperaturer.)
4.85 Sammanfattning mätpunkt 7
Vid samtliga mättillfällen kunde luftinläckning enkelt konsta­
teras redan vid "normala" tryckförhållanden.
Påtagliga förstärkningar av nedkylningseffekter runt läckage- 
stället erhölls endast vid mätning 1. Denna mätning uppvisar 
de minsta skillnaderna mellan inne- och utetemperaturerna. Vid 
mätningen med de största temperaturski1lnaderna (ute-inne) gav 




FiguA 4.70 cl - c
Mätning: 1 kl 13.10 
Soi: nej
Ap : - 3
ti: 22,0 At: 1 ,5




FiguA 4.71 a - c
Mätning: 1 kl 16.50 
So£: nej
Ap : -10
ti: 22,5 At: 2,0 Vu: 0,5
tu: 18,5 VI: 0,3-1,0 Va: varierande
tA: 22,0
FiguA 4.72 a - c.
Mätning : 1 kl 17.30 te: 23,0 At: 2,0
Sol: nej ta: 17,5 VI: 0,3-2,0




4.91 Kommentarer till mätning 1, mätpunkt 8
Luftinläckning vid anslutning mellan yttervägg och mellanbjälk­
lag framträder mycket tydligt vid de båda undertrycksmätningar- 
na.
Vid "normaltrycksmätningen" är visserligen nedkylningseffekterna 
reducerade men trots allt ganska lätta att upptäcka.
Mätpunkten utsattes för obetydlig solbestrålning under mätdagen.
FIguA 4.73 a. - c.
Mätning: 2 kl 11.50 
Sal: nej
A p: -3
tl : 19,5 At: 1 ,5




FIgux 4.74 a - c
Mätning: 2 kl 14.30 
Sol: nej
A p: +5
tl: 18,5 At: 0,5





FIguJi 4.75 a - c
Mätning: 2 kl 15.30 
Sol: nej
Ap : -1 0
ti: 19,0 At: 3,0 Va: 1-2,0
tu: 12,5 VI: 0,2-1,0. VU: från mätpunkt
tu: 18,5
FIguA 4.76 cl - a
Mätning: 2 kl 18.10 
Sol: nej
Ap: -20
U: 19,0 At: 4,5 Va: 1-2,0
ta: 12,0 VI: 0,2-2,0 Vu-, från mätpunkt
tx: 18,0
4.92 Kommentarer till mätning 2, mätpunkt 8
Nedkylningseffekterna vid "normaltrycksmätningen" är här mindre 
än vid motsvarande tryckförhållande i mätning 1. Detta trots 
att temperaturskillnaden, inne-ute, nu är större. Förhållandet 
torde vara ett resultat av skillnaderna i vindbelastning.
Vid undertrycksmätningarna genomgår termogrammen betydande ut­
seendeförändringar jämfört med normal trycksmätningen. Däremot 
är utseendeförändringen marginell mellan mätningarna vid 10 och 
20 Pa.
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ViguA 4.,77 CL - c
Mätning : 5 kl 09.50 ti: 22,,0
Sol: nej tu: 6.>0
A p: -4 tA: 20,,5
At: 1,5 Vu: ca 2,0
VI: 0,2-0,5 Vfi: från mätpunkt
Mätning : 5 kl 13.30 ti: 20,0 At: 2,5 l/u: ca 2,0
Sol: nej tu: 6,0 l/l: 0,2-1 ,0 VA: från mätpunkt
Ap: -10 tA: 18,0
FlguA 4.79 a. - c
Mätning: 5 kl 16.10
Sol: nej
Ap: - 20
£é: 18,0 At: 3,5 Vu ca 2,0
tu: 6,0 VI: 0,5-1,5 Va-, från mätpunkt
tA: 17,5
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4.93 Kommentarer till mätning 5, mätpunkt 8
Då termogrammens utseendeförändringar följer mönstret från mät­
ning 2 hänvisas till kommentar 4.92.
T-lqua. 4. SO a - c.
Mätning: 6 kl 11.10 
Sol: nej
A p: -4
ti: 21,0 at: 7,0 Va: 0,5
ta: -5,0 VI: 0,5-0,8 Vfi: varierande
tK: 20,0
Vtgun 4. SI a - c
Mätning: 6 kl 13.50 
Sol: nej
Ap: -10
ti: 20,0 At: 7,0 Va: 0,5
ta: -5,0 VI: 0,5-1,3 Vu-, varierande
t)l: 19,0
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ti: 17,0 At: 8,0 Vu: 0,5
tu: -5,o VI: 0,5-1,7 Va: varierande
**■: 13,5
4.94 Kommentarer till mätning 6, mätpunkt 8
Utseendeförändringarna mellan mätningarna vid -10 och -20 Pa är 
obetydliga.
De kraftiga sänkningarna av "referenstemperaturen" (tA) är en 
följd av långvarig och omfattande inläckning av kall uteluft.
Samtliga delmätningar visar kraftiga nedkylningar vid takvinkeln 
Att nedkylningarna är så påfallande redan vid normal trycksmät­
ningen (jämfört med mätning 2 och 5) torde främst bero på skill­
nader i vindförhållanden.




ti: 20,5 At: 0,0
tu: 3,0 VI: 0,1utattA. 19,0
Vu: >3,0
Vfi: från mätpunkt
4.95 Kommentarer till översiktlig mätning 1979-12-05
I samband med denna mätning rådde kraftig vindanblåsning mot 
byggnadens sydvästfasad (stundtals >10 m/s). Vid uppmätning av 
tryckförhållandet nära mätpunkten (läsida) erhölls resultatet 
-5 Pa (tryckutjämningsdonet placerat ca 3 meter från fasad). 
När inspektionen påbörjades med värmekameran erhölls det för­
vånande resultatet att luftinläckning inte kunde observeras 
(figur 4.83). Då förnyad tryckmätning utfördes, nu med tryck­
utjämningsdonet placerat direkt mot fasadytan, erhölls i stäl­
let ett invändigt övertryck av ca +5 Pa. Exemplet understryker 
vikten av att noggrant beakta rådande vindförhållanden.
4.96 Sammanfattning mätpunkt 8
Redan i samband med relativt svag vindanblåsning av sydvästfa­
saden erhölls tydliga reduktioner av läckageeffekterna. Reduk­
tionerna är speciellt märkbara vid mätningar med litet undertryck 
(normaltrycksmätningarna).
Vid undertrycksmätningarna 10 och 20 Pa framträdde luftinläck­
ning mycket tydligt. Termogrammens utseendeförändringar vid ök­
ning av trycket från 10 till 20 Pa var dock obetydliga.

5 SAMMANFATTANDE RESULTAT
Undersökningen har främst varit inriktad på att visa samband 
mellan mätbetingelsevariationer och resulterande värmebiIdsför- 
ändringar hos mätpunkter med förekomst av luftläckage. De resul­
tat som beskrivs i detta kapitel är endast grundade på de erfa­
renheter som vunnits vid undersökning av de beskrivna mätpunk­
terna. Resultaten kan därför inte anses vara allmängiltiga för 
alla bostadskonstruktioner och knappast heller för alla typer 
av läckagedefekter. Det är därför viktigt att undersökningsre­
sultaten endast används som indikationer vid applicering till 
andra konstruktionstyper än den undersökta.
De mest intressanta resultaten är följande:
• Vid större temperaturskillnader (inne-ute) än ca 10°C er­
hölls inga betydande utseendeförändringar hos värmebilder­
na i samband med ökning av det invändiga undertrycket från 
10 till 20 Pa.
t När rådande vindförhållanden inte gav upphov’ till sugver- 
kan runt mätpunkterna, kunde vid ovanstående temperatur- 
förhållanden mycket tydliga läckageeffekter konstateras 
redan vid undertrycken 2-5 Pa.
• För att upptäcka luftläckage vid små temperaturskillnader 
(inne-ute) erfordrades större undertryck än vid stora tem­
peraturskillnader. Läckageeffekter var visserligen fullt 
tydliga vid undertrycket 10 Pa men förstärktes påtagligt
i samband med ökning till 20 Pa.
• I anslutning till en av de undersökta mätpunkterna (nr 1) 
erhölls i samband med vindanblåsning, redan vid små tem­
peraturskillnader, nedkylningseffekter som inte kunde upp­
täckas vid "lugna" vindförhållanden och stora temperatur­
skillnader. Förhållandet torde kunna förklaras av att 
vindanblåsningen orsakade 1uftrörelser mel 1 an isolerings- 
materialet och den invändiga skivbeklädnaden.
(I samband med översiktliga mätningar kunde ovanstående 
förhållande bekräftas på ytterligare ställen i byggnaden.)
• Vid termografering i samband med invändigt övertryck kunde 
luftläckage stundtals upptäckas med ledning av de svaga 
uppvärmningseffekter som erhölls i anslutning till läcka- 
gestället. (Då uppvärmningseffekterna är ett resultat av 
inneluftens uppvärmning av "läckageytorna" blir uppvärm- 
ningseffekterna som regel mycket små.)
• Inverkan av väderleksförhållanden före mättillfället får 
inte nonchaleras. Detta belyses bäst hos mätpunkt 1 (sär­
skilt mätning 1 och 2) där temperaturnedsättningen i "hörn­
området" främst torde vara ett resultat av de låga utetem­
peraturer som föregick mätningarna.
Mot bakgrund av undersökningsresultaten kan följande enkla "reg­
ler" tillämpas vid användade av termograferingsmetoden i syfte 
att kartlägga luftläckage
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• vid mindre temperaturskillnad än ca 5-7°C bör undertrycket 
vara minst 10 Pa
• vid större temperaturski11nad än ca 10-12°C är ett under­
tryck av ca 5 Pa fullt tillräckligt
• vindförhållanden måste kontrolleras omsorgsfullt då t.ex. 
"sugverkan" helt kan eliminera effekterna från ett sta­
tiskt undertryck
• i samband med invändigt övertryck fordras omfattande kom­
pletterande mätningar med t.ex. 1ufthastighetsmätare och 
rökgas. Den invändiga termograferingen bör dessutom alltid 
kompletteras med en översiktlig inspektion från utsidan.
t i samband med solbestrålning kan luftläckage vara svåra 
att upptäcka även om tryck- och temperaturskillnaderna 
kan anses vara acceptabla. Anledningen är den uppvärmning 
som sker av luftskikten närmast den solbestrålade ytan.






























(3 st) 45x95 mellan stödben












Nedanstående termogram visar 
vikten av en korrekt kamera­
inställning. Samtliga bilder 
är exponerade vid samma mät­
tillfälle men med skilda in­
ställningar av "brightness" 
och "contrast".
Termogrammen avser mätpunkt 7.
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